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የWashington State Assn of Fire Marshals

ምግብ  የሚሰራበት  መኪና  መፈተሻ  ዝርዝር
2021  ዓለም  አቀፍ  የእሳት  አደጋ  ደንብ  

(International  Fire Co de,  IFC) (ከ  02122026  ጀምሮ) 

የWashington State Assn of Fire Marshals (WSAFM) ምግብ  የሚሰራበት  መኪና  ፍተሻ  ፕሮግራም  
አንድ ፍተሻ፣ በመላው በWashington ውስጥ በሚሳተፉ ግዛቶች ውስጥ ተቀባይነት ይኖረዋል፤ ይፋ ሰነድ በብዙ የእሳት አደጋ ግዛቶች 
ዕውቅና የተሰጠው ደረጃውን የጠበቀ መፈተሻ ነው። ከማንኛውም ከሚሳተፉ ግዛቶች በ12 ወር አንድ ጊዜ ከአንዱ ፍተሻ ሊደረግልዎት ይችላልǡ 
ያንን ፍተሻ በሁሉም ተሳታፊ ግዛቶች ዕውቅና ያገኛል። ይፋ ሰነድ በማንኛውም ጊዜ በተሽከርካሪው ውስጥ መለጠፍ አለበት። በፌሮግራሙ ውስጥ 
የተካተቱት ቦታዎች ዝርዝር www.wsafm.com/Food_Trucks ላይ  ይጎብኙ  

አሁንም ቢሆን የአካባቢ ፈቃዶች ያስፈልጋሉ፤ በሚሸጡበት ቦታ የአከባቢውን የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል ጋር መገናኘት እና አስፈላጊ ከሆነም 
በዚያ ግዛት ውስጥ ከመስራትዎ በፊት የምግብ መስሪያ መኪና ፈቃድ ማግኘት ይኖርብዎታል። ከሌላ ግዛት ፋጋዊ የWSAFM የምግብ መስሪያ 
መኪና ፍተሻ ከተደረገልዎት ብዙ ግዛቶች የፈቃድ ክፍያቸውን ይቀንሳሉ። 

የተሽከርካሪ እና ኦፕሬተር መረጃ 
ተንቀሳቃሽ ምግብ መስሪያ ተሽከርካሪ ስም፦ 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ፦ 

የእውቂያ  ሰው፦  

ስልክ  ቁጥር፦  ኢሜይል፦

የሰራተኛ  እና  ኢንዱስትሪዎች  (Labor & Industries, L&I)  ቁጥር  (ሻጭ  (Vendor, VEN))፦  ታርጋ  ቁጥር፦

የፍተሻ  ኤጀንሲ  እና  ውጤቶች 

ፍተሻ  የተደረገበት  ቀን፦ የእሳት  አደጋ  ኤጀንሲ፦

የፈታሹ  ፊርማ፦  

የፍተሻ  ማጠቃለያ፤  WSAFM 
ጸድቋል፤  ምንም  ጥሰቶች  የሉም።   
እንዲሰራ  አልተፈቀደለትም። 

እንዲሰራ  ጸድቋልǡ  ጥሰቶችን  ከዚፋ  በታች  ባለው  ቀን  ያስተካክሉ።  

ጥሰቶች  ተስተውሏል፤  እስከ   ድረስ  መታረም  ኣለባቸው።  ሁሉም  ጥሰቶች  ሲታረሙǡ  በፍተሻ  ጊዜ  ምንም  ፍቃድ  ካልተሰጠ  
ለመፈረም  እና  ፍቃድ  ለመስጠት  ኢሜይል  ይላኩ/ስልክ  ይደውሉ።  
የፈታሹ  ስም፦ ስልክ  ወይም  ኢሜይል

WSAFM  የፍተሻ  ማረጋገጫ  ዝርዝር 

ሰነድ አልፏል አላለፈም N/A

1.	 የWashington State  ሰራተኛ  እና  ኢንዱስትሪ  (Washington State Labor & Industry) ማጽደቅያ  ምልክት 
2. የእሳት  አደጋ  መከላከያ  ፈቃድ  (2021  WA  ዓለም  አቀፍ  የእሳት  አደጋ  ደንብ  (International Fire Code, IFC) 319.2) 

የምግብ  ማብሰያ  ስርዓት  ዓይነት  -1 ክዳን  (ቅባት  የያዙ  እንፋሎቶችን  የሚያመነጭ  ከሆነ)	 አልፏል  አላለፈም  N/A 
1. የማብሰያው  የእሳት  ማጥፊያ  ስርዓት  UL  300  ያሟላ  ነው፤  አገልግሏል  እናም  ጸድቷል።  (2021 WA IFC 319.4.1  

and 319.10.1) 

የፍተሻ ማጠቃለያ፤ WSAFM 
☐ እንዲሰራ ጸድቋል፣ ጥሰቶችን ከዚህ በታች ባለው ቀን ያስተካክሉ። ☐ ጸድቋል፤ ምንም ጥሰቶች የሉም። 

☐ እንዲሰራ አልተፈቀደለትም። 
☐ ጥሰቶች ተስተውሏል፤ እስከ _ _ _ _ _ _ ድረስ መታረም ኣለባቸው። ሁሉም ጥሰቶች ሲታረሙ፣ በፍተሻ ጊዜ ምንም ፍቃድ ካልተሰጠ 
ለመፈረም እና ፍቃድ ለመስጠት ኢሜይል ይላኩ/ስልክ ይደውሉ። 
የፈታሹ ስም፦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     ስልክ ወይም ኢሜይል _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

https://www.wsafm.com/Food_Trucks
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• ለመጨረሻ ጊዜ ያገለገለበት ቀን፦ (በግማሽ ዓመት) 
•	 ለመጨረሻ ጊዜ የጸዳበት ቀን፦ 

2.	 በእጅ የሚጎትት ስቴሽን ተደራሽ እና ያልተበላሸ ነው። 
3.	 በ2021 የእሳት አደጋ ደንብ 904.13 መሰረት ምልክት የተደረገበትǡ በWA የተሻሻለ። 
4.	 የማብሰያ አቀማመጥ ከአሁን የተፈቀደ/የተፈተሸ አቀማመጥ ጋር ይዛመዳል። 

የማብሰያ  ዘይት  ማጠራቀምያ አልፏል አላለፈም N/A  

1.	 አጠቃላይ የመያዣዎች መጠን ከ 120 ጋሎን ያነሰ ነው። (2021 WA IFC 319.6) 

2.	 መያዧ ኮንቴነሮቹǡ በጉዞ ጊዜ እንዳይደፉ ወይም እንዳይበላሹ በሚያስችል መንገድ ተቀምጠዋል። 
(2021 WA IFC 319. 6) 

3.	 ከብረት የተሰራው የማብሰያ ዘይት ማከማቻǡ በUL 80 ወይም UL 142 ተቀባይነት ያለውእና በአምራቹ መመሪያዎች 
መሰረት የተገጠመ ነው። (2021 WA IFC 319.7.1) 

4.	 ብረት ያልሆነ የማጠራቀሚያ ጋኖች በአምራቹ መመሪያ መሰረት ተገጥመዋል፤ እንዲሁም ማብሰያ ዘይት ለመያዝ 
ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን በአንድ ጋን ከ200 ጋሎን አይበልጥም። (2021 WA IFC 319.7.2) 

5.	 ከብረት ለተሰሩት ማጠራቀሚያ ጋኖች መደበኛ እና ድንገተኛ የአየር ማስገቢያ ቀዳዳዎች አሉት። [ወደ ውጭ ማስወጣት 
አያስፈልግም] (2021 WA IFC 319.7.5) 

6.	 ከብረት ላልተሰሩ ጋኖች መደበኛ የአየር ማስወጫ አላቸው። [ወደ ውጭ ማስወጣት አያስፈልግም።] 
(2021 WA IFC 319.7.5) 

ፈሳሽ  ፔትሮልየም  (Liquefied  petroleum, LP)- የጋዝ  ስርዓቶች አልፏል አላለፈም  N/A  
1.	 የLP ጋኖች በተሽከርካሪው ውጫዊ ክፍል ላይ ወይም ጭሱ ወደ ውጭ የሚወጣ በተጣበቀው የእንፋሎት ሳጥን ላይ ነው። 
2.	 በታተሙ ዕቅዶች ውስጥ በL&I ካልተፈቀደ በስተቀርǡ የLP ጋኖች ከተሽከርካሪው የኋላ መከላከያ ላይ መደረግ 

የለባቸውም፤ ይፋም ለእሳት ተቆጣጣሪ መገኘት አለበት። 
3.	 ለማብሰያ የሚውለው ከፍተኛው የLP ጋን አጠቃላይ አቅም ከ200 ፓውንድ በታች ነው። (~4.2 ፓውንድ = 1 ጋሎን) 

•	 የጋኖች ብዛት፦ 
•	 የጋኖች መጠን፦ 

4a. የጋኖች  ፍተሻ  እና  የሃይድሮ  ሙከራ  የእይታ  ፍተሻ  ሃላፊነት  የሻጩ  ነው።  ተቀባይነት  ባለው  ሻጭ  ጋዝ  የተሞላበት  ደረሰኞች  
የመመርመሪያ  ማስረጃዎች  ናቸው።  ከተሽከርካሪዎች  በታች  በቋሚነት  የተጣበቁ  ጋኖች  ለሃይድሮስታቲክ  የሙከራ  
መስፈርቶች  የአሜሪካ  መካኒካል  መሐንዲሶች  ማፋበር  (American Society of Mechanical Engineers, ASME)   
ተገዢ  አይደሉም።  

• ጋኖቹ ለመጨረሻ ጊዜ የእይታ ፍተሻ የተደረገባቸው ቀን። (2021 WA IFC 319.10.3) 

•	 በጋኖች ላይ ከተሰየመው የመጨረሻው የሃይድሮ/የድጋሚ ብቃት ቀን (በተጨማሪ 
DOTPropaneCylinderSafetyFlyer.pdf ላይ ይመልከቱ)። 

4b. የነዳጅ  ጋዝ  ስርዓቶች  የቧንቧ  ፍተሻ።  የLP ጋዝ  ጋኖች  እና  የፈሳሽ  ጋዝ  ቱቦ  ሲስተሞች  በየመዝናኛ  ተሽከርካሪ  ኢንዱስትሪ  
ማፋበር  (Recreational Vehicle Industry Association, RVIA)ǡ  ብሔራዊ  የRV ሻጮች  ማፋበር  (National  RV 

Dealers Association, RVDA)ǡ  ብሔራዊ  የመዝናኛ  ተሽከርካሪ  ማሰልጠኛ  አካዳሚ  (National  Recreation Vehicle 

Training Academy, NVRTA)ǡ  LPG አገልግሎት  ቴክኒሻኖችǡ  ጋዝ  መትከያዎችǡ  የተመሰከረለት  የነዳጅ  ጋዝ  ጫኚዎችǡ  
ወይም  በUnited States  የመጓጓዣ  መምሪያ  (United States Department of Transportation, USDOT)  በተመዘገበ  
ኩባንያን  ጨምሮፈቃድ  ባለው  የፍተሻ  ኤጀንሲ  አመታዊ  ፍተሻ  ያስፈልጋቸዋል።  (2021 WA IFC 319.10.3) የተለጠፈ  የፍተሻ  
መለያ  ያረጋግጡ።  

• በቅርቡ  የተፈተሸበት  ቀን፦

https://www.phmsa.dot.gov/sites/phmsa.dot.gov/files/docs/Propane_Cylinder_Safety_Flyer_0.pdf


           

 

              
           

        
   

               
  

   

    

    
   

 

     
      
        
     

     
         

   

              
     

   

             
 

       

   

    

               
  

          

   

                

              
           

     
    

   

   

         
            

 

 

 

የWashington State Assn of Fire Marshals 

የምግብ  ማብሰያ  መኪና  መፈተሻ  ዝርዝር  
2021  ዓለም  አቀፍ  የእሳት  አደጋ  ደንብ   

(International  Fire Co de,  IFC) (ከ  02122026  ጀምሮ)  

 

  
	 

 

 

	 

 
 

የWashington State Association of Fire Marshals የአከባቢ ምግብ የሚሰራበት መኪና መፈተሻ ዝርዝርǡ 2021 IFC (v02122026)ǡ ገጽ 3 

5.	 የLP ጋኖች ደፋንነታቸው በተጠበቀ ሁኔታ ገጥመዋልǡ ቧንቧዎችም ተጠብቀዋል። (2021 WA IFC 319.8.2 እና 319.8.4) 

6.	 የLP ጋዝ ማስጠንቀቂያ ደወል ተተክሏልǡ ይሠራል እና ሙከራ ተደርጎበታል። (2021 WA IFC 319.8.5) 

•	 ለመጨረሻ ጊዜ ሙከራ የተደረገበት ቀን፦ 
7.	 የLP መዝጊያ ቫልቮችን ተገጥመዋል እንዲሁም ተደራሽ ናቸው። (2021 ብሔራዊ የእሳት አደጋ መከላከያ ማፋበር 

(National Fire Protection Association, NFPA) 96 17.7.4.1) 

8.	 ከተሽከርካሪው  ውጭ  ጥቅም  ላይ  የሚውሉ  ወይም  የተከማቹ  LP  መያዧ  ጋኖች  በማይቀጣጠል  ማሰሪያ  ወይም  ሰንሰለት  
መታሰር  አለባቸው፤  እንዲሁም  ከተጽዕኖዎችየተጠበቁ  መሆን  አለባቸው።  (2021  ብሔራዊ  የእሳት  አደጋ  መከላከያ  ማፋበር
 
(National  Fire Protection Association, NFPA) 96 17 . 7)
  

የተጨመቀ  የተፈጥሮ  ጋዝ  (Compressed Natural Gas,  CNG)  የሚጠቀሙ  የምግብ  ማብሰያ  ሲስተሞች	  አልፏል አላለፈም N/A 

1. ሁሉም  CNG  የሚይዙ  ኮንቴይነሮች  ከፍተኛው  የ< 1300  ፓውንድ  መጠን  ያላቸው  የተፈጥሮ  ጋዝ  ተሽከርካሪ  (Natural Gas  

Vehicle, NGV)-2  ሲሊንደሮች  ናቸው።  (1  ጫማ  3 = 8  ፓውንድ) (2021 WA IFC 319.9.1.1)  
• 	 የጋኖች ብዛት፦ 
•	 የጋኖች መጠን፦ 
•	 ጋሚ ጊዜው ሚያበቃበት ቀን(ቀናቶች)፦ 
•	 ለመጨረሻ ጊዜ የተፈተሸበት ቀን፦
 

(በየ 3 ዓመቱ) (IFC 319.10.3)
 
•	 የሃይድሮ ፍተሻ የተደረገበት መጨረሻው ቀን፦ 

2.	 ጋኖቹ ደፋንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ተገጥመዋልǡ የቧንቧ መስመር የተጠበቀ ነው እንዲሁም በቀጥታ ተሽከርካሪው ተጽዕኖ 
በሚደርስባቸው ቦታዎች ላይ አልተጫሚም። (2021 WA IFC 319.9.1.2) 

3.	 የMethane ጋዝ የማንቂያ ደወል ተገጥመዋልǡ ይሠራል እናም አምራቹ በሚመክረው መሰረት ተፈትሿል። 
(2021 WA IFC 319.9.4) 

•	 ለመጨረሻ ጊዜ የተፈተሽበት ቀን፦ 

ተንቀሳቃሽ  እሳት  ማጥፊያዎች	 አልፏል  አላለፈም  N/A  
1.	 ክላስ K ማጥፊያ በመግቢያ መውጫ መንገድ ላይ ተገጥመዋል (የዘይት መጥበሻ መሳሪያ ወይም ደረቅ ከሰል የሚጠቀሙ 

ከሆነ)። (2021 WA IFC 906.4) 

• ለመጨረሻ ጊዜ አገልግሎት የሰጠበት ቀን (አመታዊ) 

2.	 የእሳት አደጋ መከላከያ ስርዓት በክላስ K ማጥፊያ አቅራቢያ የተለጠፈ ማሳወቂያ ካርድ ይጠቀማሉ። (NFPA 96 11.2.1.1) 

3.	 ተቀጣጣይ ለሆሚ ነገሮች የእሳት ማጥፊያ በመውጫ መግቢያ መንገድ ላይ መገጠም አለበት። UL -300 ሲስተም 
ለሚጠቀሙǡ ከክላስ K በተጨማሪ (አስፈላጊ ከሆነ) ብያንስ 2A:10B: C፤ ጀነሬተር ለሚጠቀሙ 20B: C፤ እንዲሁም 
LP - ጋዝ/ፌሮፔን ለሚጠቀሙ 2A: 40B:C (2021 WA IFC 906.3) 

• ለመጨረሻ  ጊዜ  አገልግሎት  የሰጠበት  ቀን  (አመታዊ)  
ኤለክትሪካል አልፏ ል  አላለ ፈም N/A   

1.	 የኤለክትሪክ ገመዶች ከአደጋ ነፃ ናቸው። 
2.	 የተላጠ ያለባቸው ኤለክትሪክ መገጣጠሚያ ሳጥኖች ወይም ገመዶች የሉም። 



    

              
 

   

              
           

   

              
           

   

                
        

   

 

 

                
    

         
                    
                 

  
            
                  

  

 

 ገጽ 4 

ምግብ  ለማዘጋጀት  የሚውሉ  ተሽከርካሪዎች  ላይ  ያሉ  ጀነሬተሮች	 አልፏል  አላለፈም  N/A  
1.	 በተሽከርካሪው ላይ ያልተገጠሙ ጀነሬተሮች ከሚቀጣጠሉ ነገሮች ብያንስ በ12 ጫማ ርቀት ላይ ይገኛሉ። 

(2021 NFPA 96 17.5.2) 

2.	 ምግብ በሚሰራበት ጊዜ ኢንጅኖቹን ነዳጅ መሙላት ያይቻልም፤ ነዳጅ መሞላት ያለበትǡ የኤሌክትሪክ ማመንጫዎች እና 
የውስጥ ተቀጣጣይ የኃይል ምንጮች ጥቅም ላይ በማይውሉበት ጊዜ ብቻ ነው። (2021 NFPA 96 17.8.3) 

3.	 ምግብ በሚሰራበት ጊዜ ኢንጅኖቹን ነዳጅ መሙላት ያይቻልም፤ ነዳጅ መሞላት ያለበትǡ የኤሌክትሪክ ማመንጫዎች እና 
የውስጥ ተቀጣጣይ የኃይል ምንጮች ጥቅም ላይ በማይውሉበት ጊዜ ብቻ ነው። (2021 NFPA 96 17.8.3) 

4.	 1A፡20፡BC ደረጃ የተሰጠው የእሳት ማጥፊያ በመውጫ መግቢያ መንገድ ላይ አለ (ለዚፋ ዓላማ ከላይ ባለው የእሳት 
ማጥፊያ ክፍል የተገለጸውን ማጥፊያ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።) 

አስፈላጊ  ሰነድ  በምግብ  መስሪያ  መኪናዎ  ውስጥ  ይያዙ  
ኦፌሬተሮች በተፈተሸው የምግብ መስሪያ መኪና ውስጥ የሚከተሉትን ሰነዶች ቅጂ መያዝ አለባቸው። እነዚፋን በማናቸውም ጊዜ እንዲያቀርቡ በእሳት
 
ክፍል ተቆጣጣሪ ሊጠየቁ ይችላሉ።
 
•	 የጭስ ማውጫ ማፈኛ ሽፋን መሲስተም ሙሉ ስዕል (NFPA 96 11.6.1) 

•	 የ WSAFM የምግብ ማብሰያ መኪና ፍተሻ ማረጋገጫ ዝርዝር (ይፋ ቅጽ ወይም ሌላ ምርመራውን የሞላው በእሳት አደጋ ኤጀንሲ የቀረበልዎ ሰነድ)። 
•	 እርስዎ በሚጠቀሙት ተቋራጭ የተጠናቀቀው የንግድ ክልልዎ ኮፈንǡ የእሳት ማጥፊያ ስርዓት እና ማጥፊያዎች ፍተሻ፣ የሙከራ እና/ወይም
 
የጽዳት ሪፖርቶች።
 

•	 ለምግብ መስሪያ መኪናዎ በአካባቢ የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል የተሰጠ ማንኛውም ፈቃድ(ዎች)። 
•	 በጣም የቅርብ ጊዜ LP- ጋዝ እና CNG የተሞላበት ደረሰኞች፤ ይፋ ብቃት ባለው/በተረጋገጠ የሙያ አቅራቢ የተደረገውን የቅርብ ጊዜውን “የእይታ” 
ፍተሻ ይለያል። 

የWashington State Association of Fire Marshals  የአከባቢ  ምግብ  የሚሰራበት  መኪና  መፈተሻ  ዝርዝርǡ  2021 IFC (v02122026)ǡ


	የWashington State Assn of Fire Marshals ምግብ የሚሰራበት መኪና መፈተሻ ዝርዝር
	የWashington State Assn of Fire Marshals (WSAFM) ምግብ የሚሰራበት መኪና ፍተሻ ፕሮግራም 
	የተሽከርካሪ እና ኦፕሬተር መረጃ 
	የፍተሻ ኤጀንሲ እና ውጤቶች 
	የፍተሻ ማጠቃለያ፤ WSAFM 

	WSAFM የፍተሻ ማረጋገጫ ዝርዝር 
	ሰነድ
	የምግብ ማብሰያ ስርዓት ዓይነት -1 ክዳን (ቅባት የያዙ እንፋሎቶችን የሚያመነጭ ከሆነ)	 
	የማብሰያ ዘይት ማጠራቀምያ
	ፈሳሽ ፔትሮልየም (Liquefied petroleum, LP)- የጋዝ ስርዓቶች
	የተጨመቀ የተፈጥሮ ጋዝ (Compressed Natural Gas, CNG) የሚጠቀሙ የምግብ ማብሰያ ሲስተሞች	 
	ተንቀሳቃሽ እሳት ማጥፊያዎች	 
	ኤለክትሪካል 
	ምግብ ለማዘጋጀት የሚውሉ ተሽከርካሪዎች ላይ ያሉ ጀነሬተሮች	 
	አስፈላጊ ሰነድ በምግብ መስሪያ መኪናዎ ውስጥ ይያዙ 





